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1 SIMBOLOS DEL MANUAL

& USUARIO
TECNICO AUTORIZADO
&p (que se refiere EXCLUSIVAMENTE al Fabricante de la estufa o al Técnico

Autorizado del Servicio de asistencia técnica aprobado por el Fabricante
de la estufa)

19’ DESHOLLINADOR ESPECIALIZADO
v

ATENCION:
LEER ATENTAMENTE LA NOTA
ATENCION:
POSIBILIDAD DE PELIGRO O DE DANO IRREVERSIBLE

Los simbolos gréficos indican a quien se refiere el asunto tratado en el parrafo (entre el Usuario y/o el Técnico Autorizado y/o el
Deshollinador especializado).
Los simbolos de ATENCION significan que hay una nota importante.

2 EMBALAJEY MOVILIZACION

2.1 EMBALAIJE

El embalaje esté constituido por cajas de carton reciclable segun las normas RESY, piezas reciclables en poliestireno expandido,
pallet de lefia.

Todos los materiales de embalaje pueden ser reutilizados para usos similares o eliminables como residuos asimilables a los
residuos sélidos urbanos seguin las normas vigentes.

Después que el embalaje ha sido quitado hay que comprobar la integridad del producto.

2.2 EXTRACCION DE LA ESTUFA DEL PALE

Para quitar la estufa de la bancada, siga los pasos siguientes:

Fig. 1- Extraccion de los tornillos y de los estribos

Extraiga los tornillos de los 2 estribos que fijan la estufa (véase Fig. 1).
Después, quite la estufa del palé.
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2.3 MANIPULACION DE LA ESTUFA

Tanto en caso de estufa con embalaje como en caso de estufa sacada de su embalaje, es necesario sequir las siguientes instruc-
ciones para la manipulacion y el transporte de la estufa desde el mismo lugar donde ha sido comprada hasta donde tiene que ser
mstalada y por cualquier otro desplazamiento.
Mover la estufa con medios apropiados y poniendo atencion a las normas vigentes en materia de sequridad;
«No volcar la estufa de lado sino mantenerla en posicion vertical o segun las disposiciones del fabricante.
- Sila estufa estd constituida por componentes en ceramica, piedra, vidrio o materiales delicados, hay que mover todo con el
maéximo cuidado.

3 INSTALACION
3.1 PREMISA

El presente capitulo Chimenea ha sido redacto en colaboracion con Assocosma (www.assocosma.org) y procede de las normativas
europeas (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) y UNI 10683:2012.

Eso provee algunas indicaciones sobre una buena y correcta realizacion de la chimenea, todavia de ninguna manera se puede
substituir a las normas vigentes las cuales el fabricante/instalador cualificado tiene que poseer.

3.2 PARTES DE LA INSTALACION

Toda instalacion de aparato a pellet deberd contar necesariamente con estas cuatro partes principales:
1) Aparato a pellet ( Estufa, insertable, caldera, etc)

2)  Tubo de conexion de humos ( Racor de conexidn, tubos de conexion, etc)

3)  Chimenea (conducto vertical y a cubierta)

4)  Sombrero (gorrete, terminal final, etc.
Es imprescindible en toda instalacion poder identificar estas cuatro partes.
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Fig. 2 - Componentes de chimenea
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3.3

LEYENDA  Fig.2

Extremo de chimenea o sombrero
Trayecto de los humos

Conducto de humos

Aislante térmico

Pared externa

Empalme a la chimenea

Canal de conexion de humos
Generador de calor

Puerta de inspeccin / limpieza
Unidn a T con registro de inspeccion
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CONEXION CON EL CONDUCTO DE LA CHIMENEA

La estufa a pellet funciona por medio de un tiro de humos forzado por un ventilador, hay que asequrarse que todos los conductos
sean realizados la norma EN 1856-1, EN 1856-2 y UNI/TS 11278 sobre la seleccion de los materiales, de todos modos realizados por

part

e de personal o fabricantes especializados segdn UNI 10683:2012.

El conducto de conexidn es la parte de la tuberia que nos une el aparato a pellet con la chimenea. En ningdn caso este tramo de
tuberia sustituye a la chimenea ni debe ser utilizado como tal.

Esta
E.

parte de la instalacion se rige por unas normas bésicas:
Es necesario utilizar siempre tubos y racores con juntas de silicona adecuadas que garanticen la hermeticidad del conducto.
Estd prohibido el uso de tubos metdlicos flexibles, de fibrocemento o de aluminio.

F.  El tramo vertical minimo desde la salida de la estufa al primer cambio de direccién deberd ser de al menos 1,5 m.

G. Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccionables y extraibles para permitir su limpieza interna periddica
(racor en forma de T con inspeccion). Todos los cambios de direccion de 90° del canal de descarga de humos deben estar pre-
feriblemente provistos de racores con forma de “T" que ofrezcan la posibilidad de ser inspeccionados.

H. No se permitird mas de 3 codos de 90° en el recorrido de tubo de descarga de humos.

. Parala conexion del tubo de descarga de humos a la chimenea no deben emplearse mds de 2 m horizontales efectivos salvo
supervision y permiso del fabricante.

J. No se debe superar la longitud de tuberia que se establezca en la tabla inferior segin se utilice tuberia con @ 80 mm 6 con ¢
100 mm, superar esta longitud es peligroso, anulara la garantia.

K. Esta prohibido conectar més de un aparato de cualquier tipo (estufas a lefia, campanas, calderas, etc. ..) en el mismo conduc-
to de humos.

L. El conducto de humos debe guardar minimo 500 mm de distancia de seqguridad con elementos de construccién inflamables o
sensibles al calor.

M. La conexion con el conducto de chimenea nunca puede sustituir a la chimenea, por lo que siempre deberemos tener chimenea
en nuestra instalacion.

TIPO DE IMPLANTACION TUBO 680 mm TUBO 9100 mm
Longitud minima vertical 1,5 mt 2mt

Longitud méxima (con 1 enlace) 6,5 mt 10 mt

Longitud méxima (con 3 enlaces) 4.5 mt 8 mt

Numero mdximo de enlaces 3 3

Tramo horizontal (inclinacién minima 3%) 2mt 2mt

Instalacion a altitud superior de 1200 metros NO PERMITIDO OBLIGATORIO

34  CHIMENEA

La chimenea es la parte de tuberia vertical y a cubierta que genera una depresion de al menos 10 Pa sobre el tubo de conexion.
Ademas es elemento fundamental para el correcto funcionamiento de un aparato a pellet, una correcta instalacion de este ele-

mento evita mas del 50% de las potenciales averias que se puedan presentar.

Para una correcta instalacion de una chimenea debemos sequir unas sencillas reglas:
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Las dimensiones internas de la chimenea de humos no deben sobrepasar 20 cm de didmetro aunque el méximo recomendado
es 18 cm de didmetro.
La dimension de la seccién de tuberia debe ser:

+  minimo 100 mm

« maximo recomendado @180 mm

Tiene que tener un curso vertical sin estrangulamientos, ser realizada con materiales estancos a humos e impermeables al
agua de condensacidn, térmicamente aislados e idéneos para permanecer en el tiempo con las cargas mecénicas y térmicas
normales.

Colocar en la base de la chimenea un dispositivo de inspeccion que permita efectuar controles periddicos y las operaciones de
limpieza que deben realizarse periddicamente. Este dispositivo puede ser una Te de registro y la periodicidad dependeré de la
calidad del combustible y el tipo de instalacion pudiendo variar entra un vez cada cuatro meses y una vez al afio.

En caso de tuberia exterior, debe utilizarse sélo tubos aislados (doble pared) de acero inoxidable lisos internamente fijados a
|a pared. (no esta admitido el uso de tubos inox flexibles)

En casos en los que la tramada de tuberia discurra por el interior pero tengamos muchos metros verticales se debera prever el
uso de tuberia aislada al menos en los dltimos metros para evitar el enfriamiento de los humos y en consecuencia la genera-
cion de condensados.

Cuando la tuberia discurre por el interior de una chimenea de obra ya construida se considerard esta como tuberia exterior y
en consecuencia deberd ser de doble pared aislada

La altura vertical minima desde la salida de humos de la estufa hasta la salida de gases debera ser al menos de 3,5 metros.
Como norma general la chimenea contaré con una altura vertical minima después del tramo horizontal de conexién de humos
de 3,5m.

La chimenea no debe contener desviaciones superiores a 45° y en caso de producirse estas se le restara 0,5 m, por cada codo
de 45¢ utilizado, de la longitud vertical real para calcular la longitud vertical efectiva.

La chimenea tiene que ser apartada de materiales combustibles o facilmente inflamables por medio de una cdmara de aire o
materiales aislantes. Verifique la distancia indicada por el fabricante de la chimenea.

No se pueden instalar aspiradores auxiliares ni a lo largo de la chimenea ni sobre el extremo de la misma.

La seccion interna del conducto de chimenea puede ser redonda (preferiblemente) o cuadrada con los lados conectados con
radio minimo 20 mm.

Hacer revisar la eficiencia de la chimenea por un fumista experto y, si fuese necesario, entubar el conducto de evacuacion de
humos con material conforme a las normas vigentes.

La evacuacion de los productos de la combustion debe efectuarse por el techo.

El conducto de evacuacion de humos debe disponer del marcado CE seguin la norma EN 1443.

La salida de humos sobresaldrd minimo 50cm por encima del punto mas alto del tejado.

Siempre se deben respetar las normas del pais donde se ha de instalar el producto, por ej. en Espaia RITE.

La chimenea tiene que ser tinica (véase Fig. 2 a pag. 9) con tubos inox aislados (1) o en la chimenea existente (2). Las dos soluciones
tienen que tener un tapon de inspeccion (3) y/o una puerta de inspeccion (4).
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Fig. 3 - Chimeneas

Fig. 3
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Conducto de chimenea con tubos inox aislados
Conducto de chimenea en chimenea existente
Tapén de inspeccidn
Puerta de inspeccion
>3,5mt

-

Fig. 4 - Techo inclinado

LEYENDA  Fig.4

1 Altura sobre la linea de techo = 0,5 mt

Inclinacion del techo >10°

2
3 90°
4

Distancia medida a 90° de la superficie del techo = 1,3 mt
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3.5 SOMBRERO, EXTREMO DE CHIMENEA

Fig. 5 - Extremos de chimenea antiviento

El sombrero o extremo de chimenea tiene una funcion importante para un buen funcionamiento del aparato calefactor, para una
correcta eleccion del sombrero este debe cumplir los siguientes requisitos:

AG. Tener una seccion interna equivalente a aquella de la tuberia de humos (no mas grande ni mas pequenal!).

AH. Tener una seccion de salida no menor del doble de la seccién interna de la tuberia de humos.

Al. Estar construido de modo que se impida la entrada en la tuberia de lluvia, nieve o cualquier cuerpo extrafio.

AJ. Estar posicionado de modo que garantize una adecuada dispersion del humo y salir fuera de la zona de reflujo para evitar
contra-presiones.

AK. Estd terminantemente prohibido utilizar una red o malla anti pajaros en la extremidad del tubo de descarga puesto que podria
provocar un funcionamiento anémalo de la estufa.

AL. Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbrera o sombrero anti viento Fig. 5 segun las normas vigentes. Del
terminal, cumbrera o sombreo adecuado dependerd en gran medida la correcta evacuacion de los humos y previene muchos
problemas de instalacion.

3.6  EJEMPLOS DE INSTALACION CORRECTA

Fig. 6 - Ejemplo 1

LEYENDA  Fig.6

1 Material aislante

2 Reduccidn de #1100 hasta 980 mm

3 Registro de inspeccion

4 Distancia minima de sequredad = 0,5 mt

« Instalacion del conducto de la chimenea @#100/120 mm con perforacién mayor por el pase del tubo.
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Fig. 7 - Ejemplo 2

LEYENDA  Fig.7

1 Material aislante
Registro de inspeccion
Ventanilla de inspeccion de la chimenea
Distancia minima de sequredad = 0,5 mt
Inclinacién > 3°
Tramo horizontal < 1 mt

A U AN W N

« Conducto de chimenea viejo, entubado minimo @100/120 mm con la realizacién de una ventanilla externa que permite la
limpieza de la chimenea.

Fig. 8 - Ejemplo 3

LEYENDA  Fig.8
1 Material aislante
2 Registro de inspeccién
3 Distancia minima de sequridad = 0,5 mt

« Conducto de ventilacion externo realizado enteramente en tubos inox aislados o sea con pared doble de minimo @100/120
mm: todas las partes son bien ancladas al muro, con el extremo de chimenea antiviento (véase Fig. 5).
- Sistema de canalizacion por medio de enlaces a T que permiten una limpieza facil sin desarmar los tubos.
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que respectar y la tipologia de material aislante. Les reglas precedentes valen también para orificios ejecuta-

0 Es recomendable verificar con el productor del conducto de la chimenea las distancias de sequridad que hay

dos en lapared (EN 13507 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

3.7 EJEMPLOS DE INSTALACION INCORRECTA

Las salidas horizontales a fachada o “ventouse” ademas de peligrosas son ilegales segin el RITE y estan desaconsejadas y prohibi-

das sequin las prescripciones técnicas de instalacion.

Son causa comun de graves problemas de funcionamiento, fallo prematuro de componentes de la estufa, situaciones de riesgo y
generan una probabilidad de sufrir cualquier tipo de incidencia superior al 80% dentro de los 2 aios de garantia.
Por ello se declina cualquier responsabilidad ante problemas derivados de ellas y la instalacién en esas condiciones anula directa-

mente la garantia del producto. Ejemplos de estas instalaciones prohibidas:
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Fig. 9 - Evacuacion directa o salida "Ventouse" compuesta de 50/70 cm sin Fig. 10 - Salida "Ventouse" con codos y algunos metros de tubo mds salida
codos y sombrerete anti viento (desaconsejado y prohibido) de techo (desaconsejado y prohibido)

3.8 TOMADE AIRE EXTERNA

Fig. 11 - Afluencia del aire directa

LEYENDA  Fig. 11
1 Lugar a ventilar
2 Toma de aire externa

« Hay que disponer de una derivacion de aire externa para un buen bienestar del ambiente.

- La afluencia del aire entre el ambiente externo y la sala puede suceder por via directa por medio de una brecha en la pared

externa del edificio (véase Fig. 11).
«  Hay que excluir salas como dormitorios, garajes, depdsitos de materiales inflamables.

- Latoma de aire tiene que tener una superficie neta total de minimo 80 cm” esa superficie es mayor si dentro de la sala hay
otros generadores activos (por ejemplo: electroventiladores para extraer aire fétido, campanas de cocina, otras estufas, etc. . .)

10 FRAME3 - FRAME3 UP - QUASIMODO3 UP - MODO AIRTIGHT



que causen depresion en el ambiente.

Hay que verificar que con todos los aparatos encendidos, |a falla de presion entre la habitacion y el ambiente externo no sobre-
pase el valor de 4,0 Pa: si es necesario se puede aumentar la toma de aire (EN 13384).

La toma de aire tiene que ser realizada a una altura proxima al suelo con parrilla de protecién externa antiave y de manera que
no sea obstruida por ningtn objeto.

En caso de instalacion estanca la tome de aire no es necesaria.

3.9 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACION ESTANCA

Verificar en Fig. 12.sila estufa que han comprado es estanca. Si es estanca y si desean que también toda la instalacién sea estan-
@, sigan las indicaciones bajo describidas:

Es aconsejable prelevar el aire necesario por la combustion directamente por el ambiente externo.

Utilizar un tubo con 360 mm minimo y longitud méaxima de 2 metros; para la conexidn véase la parte posterior de la estufa.
La norma francesa permite la instalacion en conductos de humos de pared doble (sistema concéntrico) el aire de combustion
se toma desde la cdmara.

Enfase de instalacion hay que verificar las distancias minimas que necesita la toma de aire comburente puesto que (por ejem-
plo) una ventana o puerta abierta provocan un remolino que puede sacar el aire comburente que la estufa necesita (véase el
esquema de abajo).

En la pared exterior hay que instalar una curva de 90° para proteger el flujo de aire comburente de los efectos del viento: volver
la toma de la curva hacia abajo, véase Fig. 12.

Proveer la curva con una parrilla de proteccion externa anti aves de manera que no sea obstruida por ningtin objeto.

0 Verificar por las autoridades locales si hay normas imperativas sobre la toma de aire comburente: si estdn,
tienen que ser aplicadas.

0 En algunos paises o localidades, la instalacion estanca es obligatoria: en caso de dudas hay siempre que sequir
las normas mds imperativas.
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Fig. 12 - Toma de aire en caso de instalacion estanca

LEYENDA  Fig. 13

1 >15mt

2 >03mt

3 Vista en seccidn

4 Rejilla de proteccin

5 Toma de la curva que hay que volver hacia abajo

Introduzca el racor N en el tubo de entrada de aire |
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« Empalme N con Q utilizando un tubo flexible o rigido de didmetro de 60 mm, con una longitud maxima de 2 metros (ver Fig.13).

UGVUUuu'UJ"IJ_ o UJ"U[]‘."

g0 2= ﬁgﬁgggg

7 20907200
Oadgload

Fig. 13 - Conexiones

Procedimiento de conexidn a la estufa en cdmara estanca con sistema concéntrico:

Empalme el racor N en el tubo de entrada de aire | (ver Fig. 14y Fig. 15). Empalme N con Q utilizando un tubo flexible que resista
a una temperatura de 100°C (se recomienda un tubo de aluminio flexible).

Altura mdxima permitida para la instalacion del conducto de humos de evacuacion vertical (techo) HV = 6 m (ver Fig. 16).
Altura maxima permitida para la instalacion del conducto de humos de evacuacion horizontal (pared) HO = 2,6 m (ver Fig. 16).
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Fig. 14 - Tubo flexible Fig. 15 - Conexiones Fig. 16 - Conexiones del conducto de humos
LEYENDA  Fig. 15 - Fig. 16
I Entrada del aire comburente didmetro 40 mm
N Racor de goma didmetro 40/60 mm
R Tubo flexible de aluminio
Q Conexidn del aire comburente tubo coaxial
Y Entrada del aire comburente tubo coaxial
HO Altura del conducto de humos coaxial con evacuacion en pared/horizontal
HV Altura del conducto de humos coaxial con evacuacion en techo/vertical
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AIRE DE COMBUSTION

4.1 TOMA DE AIRE EXTERNA

et ——

Fig. 17 - Afluencia del aire directa

LEYENDA  Fig. 11
1 Lugar a ventilar
2 Toma de aire externa

Hay que disponer de una derivacion de aire externa para un buen bienestar del ambiente.

La afluencia del aire entre el ambiente externo y la sala puede suceder por via directa por medio de una brecha en la pared
externa del edificio (véase Fig. 11).

Hay que excluir salas como dormitorios, garajes, depdsitos de materiales inflamables.

La toma de aire tiene que tener una superficie neta total de minimo 80 cm® esa superficie es mayor si dentro de la sala hay
otros generadores activos (por ejemplo: electroventiladores para extraer aire fétido, campanas de cocina, otras estufas, etc. . .)
que causen depresion en el ambiente.

Hay que verificar que con todos los aparatos encendidos, la falla de presion entre la habitacion y el ambiente externo no sobre-
pase el valor de 4,0 Pa: si es necesario se puede aumentar la toma de aire (EN 13384).

La toma de aire tiene que ser realizada a una altura proxima al suelo con parrilla de protecién externa antiave y de manera que
no sea obstruida por ningun objeto.

En caso de instalacion estanca la tome de aire no es necesaria.

4.2  TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACION ESTANCA

Verificar en Fig. 12. i la estufa que han comprado es estanca. Si es estanca y si desean que también toda la instalacion sea estan-
@3, sigan las indicaciones bajo describidas:

Es aconsejable prelevar el aire necesario por la combustion directamente por el ambiente externo.

Utilizar un tubo con @60 mm minimo y longitud méaxima de 2 metros; para la conexion véase la parte posterior de la estufa.
La norma francesa permite la instalacién en conductos de humos de pared doble (sistema concéntrico) el aire de combustidn
se toma desde la camara.

En fase de instalacion hay que verificar las distancias minimas que necesita la toma de aire comburente puesto que (por ejem-
plo) una ventana o puerta abierta provocan un remolino que puede sacar el aire comburente que la estufa necesita (véase el
esquema de abajo).

En la pared exterior hay que instalar una curva de 90° para proteger el flujo de aire comburente de los efectos del viento: volver
la toma de la curva hacia abajo, véase Fig. 12.

Proveer la curva con una parrilla de proteccién externa anti aves de manera que no sea obstruida por ningun objeto.

0 Verificar por las autoridades locales si hay normas imperativas sobre la toma de aire comburente: si estdn,
tienen que ser aplicadas.
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0 En algunos paises o localidades, la instalacion estanca es obligatoria: en caso de dudas hay siempre que sequir
las normas mds imperativas.
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Fig. 18 - Toma de aire en caso de instalacion estanca

LEYENDA  Fig. 13

1 >15mt

2 >03mt

3 Vista en seccidn

4 Rejilla de proteccion

5 Toma de la curva que hay que volver hacia abajo

« Introduzca el racor N en el tubo de entrada de aire |
« Empalme N con Q utilizando un tubo flexible o rigido de didmetro de 60 mm, con una longitud maxima de 2 metros (ver Fig.13).

Fig. 19 - Conexiones

Procedimiento de conexidn a la estufa en cdmara estanca con sistema concéntrico:

Empalme el racor N en el tubo de entrada de aire | (ver Fig. 14 y Fig. 15). Empalme N con Q utilizando un tubo flexible que resista
a una temperatura de 100°C (se recomienda un tubo de aluminio flexible).

Altura mdxima permitida para la instalacion del conducto de humos de evacuacion vertical (techo) HV = 6 m (ver Fig. 16).
Altura mdxima permitida para la instalacion del conducto de humos de evacuacion horizontal (pared) HO = 2,6 m (ver Fig. 16).
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R
Fig. 20 - Tubo flexible Fig. 21 - Conexiones Fig. 22 - Conexiones del conducto de humos
LEYENDA  Fig. 15-Fig. 16

I Entrada del aire comburente didmetro 40 mm

N Racor de goma didmetro 40/60 mm

R Tubo flexible de aluminio

Q Conexidn del aire comburente tubo coaxial

Y Entrada del aire comburente tubo coaxial

HO Altura del conducto de humos coaxial con evacuacidn en pared/horizontal

HV Altura del conducto de humos coaxial con evacuacion en techo/vertical

MONTAJE

5.1 PREMISA

La posicion del montaje tiene que ser elegida en relacion al ambiente y al conducto de la chimenea.

Verificar por las autoridades locales si existen normativas restrictivas que afecten a la toma del aire comburente, a la toma de
aireacion del ambiente o a la implantacién de juntas hermeticas en el conducto de la chimenea y el extremo de la chimenea.
Verificar que exista la toma de aire comburente.

Verificar la presencia eventual de otras estufas o aparados que ponen el lugar en depresion.

Verifique a estufa encendida que en local no hay la presencia de (0.

Verifique que la chimenea tenga el tiraje necesario.

Verifique que todo el recorrido de los conductos de humos estén ejecutados con sequridad (eventuales pérdidas de humos,
distancias de materiales inflamables etc...).

La instalacion del aparato tiene que garantizar una facil limpieza del aparato mismo, de los tubos de escape y del conducto de
la chimenea.

La instalacién tiene que garantizar un facil acceso al enchufe (véase CONEXION ELECTRICA a pag. 20).

Para instalar més aparatos hay que dimensionar adecuadamente la toma de aire externa (véase CARACTERISTICAS a pag.32).

5.2 SITIO OCUPADO
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Fig. 23 - Dimensiones generales: FRAMF
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LEYENDA  Fig.23

1 70,3 cm
2 78cm
3 53cm
4 20,3cm
5 15,4cm
6 16,7cm
7 36,7 cm
8 36,4cm
9 21,2¢cm
10 Salida de humos d.8 cm
11 Toma de aire comburente d.6 cm
12 Salida de aire caliente d.8 cm (optional)
13 Salida de aire caliente 32x2 cm
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Fig. 24 - Dimensiones generales: FRAME UP
LEYENDA  Fig. 24
1 70,3cm
2 83cm
3 61cm
4 35,1Tcm
5 12.5cm
6 36,4cm
7 21,2cm
8 Salida de humos d.8 cm
9 Toma de aire comburente d.13 cm
10 Salida de aire caliente d.8 cm (optional)
11 Salida de aire caliente 32x2 cm
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Fig. 25 - Dimensiones generales: QUASIMOD(® UP
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LEGENDA  Fig.25
1 70cm
2 98,5cm
3 56,4cm
4 42,5¢cm
5 60cm
6 56,4cm
7 47,5cm
8 35¢cm
9 10,6 cm
10 17,3cm
11 71,2¢m
12 Salida de humos d.8 cm
13 Toma de aire comburente d.13 cm
14 Salida de aire caliente d.8 cm (optional)
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Fig. 26 - Dimensiones generales: MODO AT

LEGENDA  Fig. 26
1 70cm
2 56cm
3 58cm
4 42.5cm
5 35cm
6 10,6 cm
7 Salida de humos d.8 cm
8 Toma de aire comburente d13 cm
9 70cm
10 30cm
11 60cm
12 42.5cm
13 65cm
14 30cm
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5.3  INSTALACION GENERICA

™~ r
Fig. 27 - Instalacion genérica

LEYENDA  Fig. 27

1 Estufa

2 Distancia lateral minima = 200 mm

3 Distancia posterior minima = 200 mm
4 Distancia frontal minima = 1000 mm

Es consejable instalar la estufa despegada de eventuales muros y/o muebles, con una vuelta del aire minima de 200 mm ai lati, di
200 mm sul retro, para permitir un enfriamiento eficaz del aparato y una buena distribucion del calor en al ambiente (véase Fig. 27).
Si las paredes son hechas de material inflamable, hay que verificar las distancias de sequredad (véase Fig. 27).

Verificar que a la maximas potencias, la temperatura de las paredes no subrepase nunca 80°C. Si es necesario provean a la instala-
cion en la paredes de una placa resistente al fuego.

El anlgunos paises también las fachadas portantes en briquetas estan consideradas como paredes inflamables.

54  MONTAJE DEL PEDESTAL MODO AT Y QUASIMODO® UP

0 iLas operaciones de montaje siempre las deben realizar 2 personas!

Para el montaje del pedestal proceda de la siguiente manera:

Fig. 28 - Fijacion del pedestal

« Apoye el cuerpo de la maquina sobre el pedestal y fije todo con los tornillos suministrados (véase Fig. 28).

5.5  MONTAIJE DE LAS PATAS MODO AT

0 iLas operaciones de montaje siempre las deben realizar 2 personas!
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Para el montaje de las patas, proceda de la siguiente manera:

J.

Fig. 29 - Coloque la base y las patas Fig. 30- Fije las patas a la base Fig. 31 - Fijacion de la estufa

« Apoye la base sobre un plano (con el plieque hacia arriba) y coléquese encima de las patas (véase Fig. 29).
- Fije las patas a la base (véase Fig. 30).
«  Apoye el cuerpo de la maquina sobre las patas y fije todo con los tornillos suministrados (véase Fig. 31).

5.6  DESMONTAJE DE LOS LATERALES FRAME®

Para extraer los laterales de la estufa siga los pasos siguientes:

Fig. 32 - Quite los tornillos Fig. 33 - Desenganche la pared lateral

« Desenrosque los 2 tornillos (véase Fig. 32).
- Desenganche los 2 dientes en la parte inferior del lateral y extrdigalo (véase Fig. 33).

5.7 DESMONTAJE DE LOS LATERALES MODO AIRTIGHT / QUASIMODO® UP

Para extraer los laterales de la estufa siga los pasos siguientes:

Fig. 34 - Quite los tornillos Fig. 35 - Desenganche la pared lateral

«  Desenrosque los 2 tornillos (véase Fig. 34).
« Desenganche los 2 dientes en la parte inferior del lateral y extrdigalo (véase Fig. 35).
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5.8  REGULACION DE LA PUERTA

Para centrar la puerta, siga estos pasos:

Fig. 36 - Regulacion de la puerta

« Abralapuerta.

« Afloje los dos tornillos frontales de la bisagra superior y con el tornillo lateral (el que estd marcado en la foto) requle la puerta
hacia adelante o hacia atrds (véase Fig. 36).

« Unavez que la puerta esté centrada, apriete los 2 tornillos frontales.

5.9  ENLACE TERMOSTATO EXTERNO

La estufa es ja en funcion por medio de una sonda termostato alojada interiormente a la misma. Si quieran se puede conectar la
estufa con un termostato externo. Esa operacion tiene que ser ejecutada por un técnico especializado.

Conecte los cables provenientes del termostato externo del borne “Term opt “ en la tarjeta que se encuentra en la estufa. Habilite
el termostato externo (configuracion de fbrica OFF), de la manera siguiente:

« Presione la tecla“mend”.

« Despldcese con las flechas hasta “Impostaciones’”.

«  Seleccione presionando “ment’”.

«  Desplacese nuevamente con las flechas hasta “Termostato ext”.

« Seleccione presionando “menu’”.

+  Presione las teclas - +.

- Para activar el termostato externo, seleccione “On”.

«  Presione la tecla“mend” para confirmar.

5.10 CONEXION ELECTRICA

Q Importante: el aparato tiene que ser instalado por un técnico especializado!

- La conexion eléctrica se realiza por medio de un cable con enchufe en una toma de corriente adaptada a la carga y la tensién
especifica de cada modelo tal y como se especifica en la tabla de datos técnicos (véase CARACTERISTICAS a pag. 32).

« Elenchufe tiene que ser accesible cuando el aparato es instalado.

« Asegurarse ademés de que la red eléctrica disponga de una toma a tierra eficiente: si no existe o es deficiente hay que prever
su realizacion de conformidad con la norma.

«  (Conectar el cable de alimentacion primero en la parte posterior de la estufa (véase Fig. 37) y después en una toma de corriente
en la pared.

Fig. 37 - Toma de corriente con interruptor general
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Elinterruptor general 0/I (véase Fig. 37) tiene que ser activado sélo para encender la estufa, en caso contrario es aconsejable
dejarlo apagado.

No utilizar prolongadores.

Si el cable de alimentacion se encuentra dafiado tiene que ser sustituido por un técnico especializado.

Cuando la estufa no estd encendida, desenchufarla.

5.11 REGISTRO DE AIRE

La estufa tiene un registro de aire trasero extraible

La estufa se requla en base a los datos del tubo de salida de humos y del pellet utilizado, segiin las caracteristicas técnicas (véase
CARACTERISTICAS a pag. 32)

Si los datos no corresponden, un técnico autorizado puede aumentar el tiro de la estufa quitando/desenroscando el anillo situado
dentro del tubo de entrada de aire (véase Fig. 38).

Fig. 38 - Extraccion del anillo

Apertura del registro de aire de 35 mm para potencia nominal con tubo de salida de humos de 11 Pa.
5.12 CANALIZACION DEL AIRE CALIENTE FRAME® Y QUASIMODO? (OPCIONAL)

0 AL INSTALAR LA CANALIZACION ES NECESARIO CARGAR LA NUEVA BASE DE DATOS EN LA TARJETA (BASE DE
DATOS N. 07). VEASE "MANUAL SERVICE"

Por defecto el inserto emite en el ambiente el aire caliente desde ambas bocas frontales.
Puede canalizar el aire de la izquierda en la parte trasera de la estufa, con un kit de canalizacion.
Para el montaje del kit proceda de la manera siguiente:

Extraiga los 4 tornillos de fijacion del ventilador izquierdo (véase Fig. 39y Fig. 40).

Extraer el ventilador.

Fig 39- Quite los tornillos

Para montar el carter al ventilar, siga los estos pasos:
Enrosque la abrazadera al racor (véase Fig. 41).
Fije la abrazadera y el racor al ventilador (véase Fig. 42 y Fig. 43).
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Fig. 42 - Fija la abrazadera + racor del ventilador Fig. 43 - Fije con tornillos

Ju it

Fig. 41 - Fije la abrazadera al racor

- Fijela tapa del cérter al ventilador como en Fig. 44.
« Monte todo en el crter y fijando con los tornillos (véase Fig. 45 y Fig. 46).

Fig. 44 - Fije la tapa Fig. 45 - Fije el ventilador al cdrter Fig. 46 - Fije con tornillos

Fije a la estufa con los tornillos el carter + ventilador (véase Fig. 47).

Coloque el racor de 45° al racor del ventilador (véase Fig. 48).

Extraiga el tapdn precortado desde la parte trasera de la estufa.

Fije la parte trasera a la estufa y acople el tubo para la canalizacién (véase Fig. 49).

Fig. 47 - Fije el cdrter y el ventilador a la estufa Fig. 48 - Coloque el racor de 45° Fig. 49 - Fijacion de la parte trasera
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Fig. 50 - Ejemplo de canalizacion

Con la estufa no canalizable se obtiene un flujo de aire variable desde un minimo de 61 m*/h hasta un méximo de 130 m*/h, y
una temperatura del aire que varia desde un minimo de 90°C hasta un mdximo de 136°C.

Para la canalizacidn se recomienda no superar los 6 metros de tubo ni las 3 curvas de 90°, de lo contrario el aire caliente pierde
eficacia.

Use tubos de 80 mm de didmetro con paredes internas lisas.

Si los tubos atraviesan paredes frias aisle el tubo con material aislante.

Enla boca de salida coloque una rejilla de proteccion con mallas anchas, con una superficie neta total minima de 40 cm?.

Con 6 metros de tubo podemos obtener un flujo de aire variable desde un minimo de 58 m */h hasta un maximo de 83 m’/h, y
una temperatura del aire que varia desde un minimo de 65°C hasta un mdximo de 99°C. (Estos valores han sido registrados en
las pruebas de laboratorio, en el lugar de instalacién puede haber diferencias tanto en el flujo como en la temperatura).

Si se desea aumentar el flujo de aire, instale en la salida del tubo un pequefio ventilador de pared con un flujo superior a los
130 m*/h, esta operacion debe realizarla un técnico autorizado.

Con los parametros de fabrica, la mitad del calor producido por la estufa se dirige a la habitacion en la que estd instalada, la
mitad restante sale por la canalizacion de la izquierda.

Para obtener los mejores rendimientos es necesario equilibrar la potencia con el caudal de aire. Esta operacion se debe realizar
con la ayuda de un técnico autorizado.

Los ventiladores canalizables no pueden desactivarse pero pueden ponerse en funcionamiento con una potencia de entre 1y
50 en modo automético.

5.13 INSTALACION TUBO CONCENTRICO MODO AIRTIGHT

La estufa estd preparada para conectar el tubo concéntrico.
Para conectarlo siga estos pasos:

Retirar la parte trasera de la estufa (véase Fig. 51).
Desenroscar la descarga de humos (véase Fig. 52).
Quitar el anillo (véase Fig. 53).
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Fig. 51 - Retirar parte trasera Fig. 52 - Desenroscar la descarga Fig. 53 - Quitar el anillo

« Coloque el tubo para la descarga superior con el tubo concéntrico en la parte superior (véase Fig. 54).

« Fije el tubo concéntrico (véase Fig. 55).

- Extraer el anillo que hay dentro del racor de silicona (véase Fig. 56).

- @
Fig. 55 - Fijar el tubo concéntrico Fig. 56 - Quitar el racor de silicona

«  (onectar las 2 entradas de aire comburente con el tubo flexible (véase Fig. 57 y Fig. 58) y fijar con las abrazaderas metdlicas.

Fig. 57 - Conexion de 2 entradas
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5.14 CALIBRACION DE LA ESTUFA'Y MEDICION DE LA DEPRESION

Esta estufa lleva un punto de deteccion situado en el depdsito para poder medir la depresion de la cdmara de combustién y com-

probar el funcionamiento correcto.

Para realizar esta operacién haga lo siguiente:

- Conecte un presostato digital con un tubo, para detectar la depresion (véase Fig. 59 y Fig. 60 o Fig. 61).

« (argue el tornillo alimentador con la funcién especifica.

- Encienda la estufa y programe «Set Llama» a la potencia 1 (el encendido de la estufa dura de 8 a 10 minutos para garantizar
un tiro minimo).

« Compare los valores leidos con los de la tabla.

« (ambie la potencia cada 10 minutos y espere a que se estabilice.

« Entre en el mend de usuario y modifique los pardmetros si es necesario.
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Fig. 59 - Extraccion del tapon Frame® Fig. 60 - Conexion del presostato digital Frame*  Fig. 61 - Conexion del ﬁrésostato digital Modo At
y Quasimod® Up

Depresion - tempe-
raturade laestufa | 18/19Pa-110°C | 28/29Pa-135°C | 38/39Pa-152°C |42/43Pa-176°C |47/48Pa-192°
9 kW

NOTA: para una buena combustion los valores de depresion debe encontrarse entre +-5 Pa y los valores de temperatura entre
+-10°C.

6  MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
6.1  PREMISA

Para una larga duracion de la estufa, es importante realizar, periddicamente, una limpieza general siguiendo los pasos indicados

en los puntos siguientes.

« Los conductos de evacuacion de humos (canal de humo + conducto de chimenea + extremo de chimenea) tienen que estar
siempre limpios, y controlados por parte de un especialista autorizado en conformedad a las normas locales, con las instruc-
ciones del fabricante y las de su sequro.

« Es necesario una vez al afio limpiar la chimenea y la cdmara de combustidn, verificar las guarniciones, ejecutar la limpieza de
los motores y de los ventiladores, controlar la parte eléctrica por medio del servicio técnico de asistencia.

0 Todas esa operaciones tiene que ser programadas con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

« Después de un periodo de no utilizacion, antes de encender la estufa hay que controlar que no estén obstruidas las boquillas
de salida de humos.

- Sila estufa se utiliza continuamente, toda la implantacion (chimenea incluida) tiene que ser limpiada y controlada més fre-
cuentemente.

- Paralareposicion de partes dafadas pedir el repuesto original al Revendedor Autorizado.

6.2  MANTENIMIENTO DEL TORNILLO ALIMENTADOR

Para el mantenimiento del tornillo alimentador siga estos pasos:
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Fig. 62 - Extraccion de los tornillos Fig. 63 - Extraccion dela cobertura Fig. 64 - Extraccion del motorreductor

Entrar desde el depdsito y desenroscar los 4 tornillos de la cobertura del tornillo alimentador (véase Fig. 62).
Extraer la cobertura (véase Fig. 63).
Extraer el motorreductor desenroscando el tornillo que lo bloquea (véase Fig. 64).

Fig. 65 - Extraccion de la espiral Fig. 66 - Extraccion del cojinete

Extraiga la espiral (véase Fig. 65).
Si el cojinete estd desgastado saquelo Fig. 66) y cdmbielo.
Para el volver a montar realice las operaciones en el sentido contrario.

6.3  LIMPIEZA DEL ASPIRADOR DE HUMOS

Limpiar cada afio el aspirador de humos de ceniza o polvo que provocan un desequilibrio de las palas y un ruido mayor.

- Extraiga la pared derecha (véase DESMONTAJE DE LOS LATERALES FRAME3 a pag. 19) y afloje el tornillo situado detrds
del ventilador derecho (véase Fig. 67).

- Extraiga los tornillos delanteros del ventilador (véase Fig. 68 y Fig. 69).

Fig. 67 -Aﬂoje I tornillo Fig. 68 -uite el tornillo 1 Fig. 69 - Quite el tornillo 2
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- Desconecte los cableados y extraiga el ventilador (véase Fig. 70).
- Extraiga los tornillos del extractor de humos (véase Fig. 71) y limpie.

Fig. 70 - Extraiga el ventilador Fig. 71 - Quite los tornillos

« Limpie con un cepillo y aspirare el hollin que hay dentro (véase Fig. 72y Fig. 73).
+ Cuando haya limpiado bien vuelva a montar todo.

Fig. 72 - Limpieza 1 Fig. 73 - Limpieza 2

6.4 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS
Limpiar cada temporada (0 1500 horas de trabajo) hay que proveer a la limpieza de la implantacion de escargo.

Fig. 74 - Limpieza canal de humos Fig. 75 - Limpieza canal de humos

« Quitar el tapon de inspeccion del acuerdo a T (véase Fig. 74, Fig. 75).

« Aspirar la ceniza que se ha acumulado en el interior.

- Después de la limpieza repetir la operacion inversa para comprobar la integridad y la eficiencia de la junta: si es necesario, hay
que sustituirlo por parte de un técnico autorizado.
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A

Es importante para sellar la tapa otra manera humos nocivos se extenderdn en la habitacion.

6.5

[ o

LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS %

Limpiar cada afio el hollin por medio de escobillas.

La limpieza tiene que ser ejecutada por parte de un Deshollinador especializado que se ocuparé de limpiar el canal de humo, el
conducto de chimenea y el extremo de chimenea, de verificar su rendimiento y de expedir una declaracién escrita que comproba
que laimplantacion estd sequra. Esa operacion tiene que ser ejecutada por lo meno una vez al afio.

6.6

SUBSTITUCION DE LAS JUNTAS

Sila juntas de la puerta del fuego, del depdsito o de la camara de humos se dafian, hay que substituirlas por parte de un técnico
autorizado al fin de garantizar el buen funcionamiento de la estufa.

Utilizar sdlo repuestos originales.

7  ENCASODE ANOMALIAS

7.1

RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Antes de cada inspeccidn y/o intervencidn por parte de un Técnico Autorizado, el Técnico tiene que verificar si
los parametros de la tarjeta electronica correspondan a los de la tabla de referencia que posee.

A

En caso de dudas sobre el uso de la estufa, llamar SIEMPRE el Técnico Autorizado para evitar dafios irrepara-

PROBLEMA

La pantalla de con-
trol no se encende

bles!
CAUSA SOLUCION INTERVENCION
La estufa estd
sinalimentacion | Controlar que el enchufe sea insertado en la red.
eléctrica

Los fusibles de pro-
tecion en la toma
de corriente se han
quemado

Sustituir los fusibles de protecion en la toma de corriente
(3,15A-250V).

Pantalla de control
defectuosa

Sustituir la pantalla de control.

(able flat defec-
tuoso

Sustituir el cable flat.

Tarjeta electronica
defectuosa

Sustituir la tarjeta electrdnica.

RRR R B
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PROBLEMA

El pellets no
alcanza la camara
de combustion

CAUSA

Depdsito vacio

SOLUCION

Rallenar el depdsito.

INTERVENCION

Puerta del fuego
abierta o puerta
del pellet abierta

Cierre la puerta del fuego y del pellet y controle que no haya
granos de pellet en correspondencia con la guarnicion.

Estufa obstruida

Limpie la cdmara de humos

Coclea bloqueada
por un objeto ex-
trano (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Motoreductor
coclea roto

Sustituir el motoreductor.

Controlar si en

|la pantalla hay
alguna "ALARMA
ACTIVADA"

Revisar la estufa.

El fuego se apaga y
|a estufa se para

Depdsito vacio

Rallenar el depdsito.

Coclea bloqueada
por un objeto ex-
trano (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Pellets de mala
calidad

Probar otros tipos de pellets.

Valor de carga del
pellet demasiado
bajo en la "fase 1"

Reglar la carga de pellets.

Controlar sien

la pantalla hay
alguna "ALARMA
ACTIVADA"

Revisar la estufa.

ARBERBER R R oo
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PROBLEMA

Las flamas son
debiles y de color
naranja, el pellets
no se quema bieny
el vidrio se sucia de

CAUSA

Aire de combustion
no suficiente

SOLUCION

Controlar lo que sigue: posibles obstrucciones contra la entra-
da del aire comburente por la parte posterior o por abajo de

la estufa; orificios obstruidos de la parrilla del brasero y/o del
brasero con demasiado cenizas. Limpiar las palas del aspirador
y el caracol.

INTERVENCION

Escape obstruido

La chimenea de escape estd parcialmente o totalmente
obstruida. Llamar un Deshollinador experto que ejecute un
control a partir del escape de la estufa hasta el extremo de la
chimenea.

negro. Estufa obstruida | Limpiar el interior de la estufa.
El pellet puede quemar también gracias a la depresion del
Aspirador de conducto de la chimenea sin la ayuda del aspirador. Sustituir
humos roto el aspirador de humos a medida. Puede ser nocivo por la salud
hacer funcionar la estufa sin aspirador de humos.
Sonda de tempe-
El ventilador ratura de humos | Sustituir la sonda de humos.
scambiador sigue | defectuosa

girando también
si la estufa se ha

Trajeta electrénica

enfriado defectuosa Sustituir la tarjeta electrdnica.
Juntas de la puerta I
Sustituir las juntas.
defectuosas o rotas J
gg’}ggztﬂgomo Contactar un Deshollinador Experto que provee a medida a
Conductos del sellar las juntas con silicona de altas temperaturas y/oala
canal de humos no | sustitucién de los tubos con otros que sean conforme a las
herméticos normas. La canalizacion no hermética de los tubos puede ser
nociva por la salud.
Laestufaestdala s :
Temperaturaam- | La estufa estd al minimo. Suba la temperatura ambiente

maxima potencia
pero no calienta

biente alcanzada

deseada.

Estufa a la maxi-
ma potenciay
inscripcion en la
pantalla "Exceso
Temp.Humos"

Temperatura limite
salida de humos
alcanzada

La estufa es a lo minimo. NINGUN PROBLEMA!

X
9‘!_9'
&
X
X
X
A&
9‘!_9
&
&
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PROBLEMA

El canal de humos
de la estufa provo-

CAUSA

Temperatura de los
humos baja

SOLUCION

Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido.

INTERVENCION

Aumentare la potencia de la estufa al minimo (caida de pellet
y giros del ventilador)

l(f
d
ca condensacion -
Instale vasos de recogida de la condensacion. x

Estufa a la ma- . . | Cuando al encender aparece este mensaje intermitente,
xima potencia y /r?;lilesr?tge g?géiecr:)' significa que han terminado las horas de funcionamiento ¥ <
inscripcion en la (quen o[:)I oquee) preestablecidas antes del mantenimiento. Contacte el centro d
pantalla "SERVICE" | ‘9 q de asistencia.

No se ha alcanzado

la temperatura
La“Habilitacion de | umbral, los pellets
reserva de pellet” | son demasiado Aumentar pellet con “Receta pellet”o limpiar la cdmara de ¥ <
se activa con el grandes o de baja | combustion d
depdsito lleno calidad, el paso

de humo esta

obstruido

8  DATOS TECNICOS

8.1

SUSTITUCION DE FUSIBLES

Para la sustitucion de los fusibles en la toma de corriente que se encuentra en la parte posterior de la estufa, abrir la ventanilla con

la ayuda de un destornillador (véase Fig. 76) y extraer los fusibles que tienen que ser cambiados.

Fig. 76 - Ventanilla con los fusibles de remover
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9  CARACTERISTICAS

DESCRIPCION FRAME® 7 kW FRAME® 9 kW FRAME? UP 9 kW
ANCHURA 70,3 cm 70,3 cm 70,3 cm
PROFUNDIDAD 53am 53.m 53 am

ALTURA 78 (m 78 m 78 m

PESO 105 kg 105 kg 106 kg

POTENCIA TERMICA INTRODUCIDA (Min./Max.) 2,85-791kW 2,85-10,51kW  |2,85-10,51kW
POTENCIA TERMICA NOMINAL (Min./Max.) 2,7-7,2kW 2,7-93kW 2,7-93kW
EFICIENCIA (Min./Madx.) 93,9-91% 93,9-89% 93,9-89%
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Min./Méx.) 76-147°C 76 - 190°C 76 -190°C
CAUDAL MAXIMO DE LOS HUMOS (Min./Méx.) 28-484/s 28-574/s 2,8-574q/s

EMISIONES DE CO (13% 02) (Min./Max.)

0,021-0,009 %

0,021-0,009 %

0,021-0,009 %

EMISIONES DE 0GC (13% 02) (Min./Méx.)

3,2-1,0 mg/Nm3

3,2-2,1 mg/Nm3

3,2-2,1 mg/Nm3

EMISIONES DE NOX (13% 02) (Min./Max.)

108 - 116 mg/Nm3

108 - 119 mg/Nm3

108 - 119 mg/Nm3

CONTENIDO medio de CO al 13% 02 (Min./Méx.)

265-114mg/Nm3

265-107 mg/Nm3

265-107 mg/Nm3

CONTENIDO medio de POLVOS al 13% 02 (Min./Méax.)

18-18 mg/Nm3

18-19 mg/Nm3

18-19 mg/Nm3

tera)

DEPRESION DE LA CHIMENEA (Max.) 11,4 Pa 11,8 Pa 11,8 Pa

EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO NO NO NO

DIAMETRO EVACUACION DE HUMOS @80 mm @80 mm @80 mm
(OMBUSTIBLE Pellet #6-7 mm Pellet @6-7 mm Pellet #6-7 mm
PODER CALORIFICO DEL PELLET 5kWh/kg 5kWh/kg 5kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET <10% <10% <10%
}/ﬁf#l}dﬁ;\lx(%UE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW 65-173m3 65-223m3 65-223m3
CONSUMO HORARIO (Min./Max.) 0,59-1,64kg/h  |0,59-2,18kg/h | 0,59-2,18 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPOSITO 15kg 15kg 15kg
AUTONOMIA (Min./Max.) 25-9,1h 25-69h 25-69h
ALIMENTACION 230V-50 Hz 230V -50 Hz 230V-50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (Méx.) 346 W 346 W 346 W
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR 300W 300W 300W

TOMA DE AIRE EXTERNA MINIMA (seccién dtil dltima) 80 cm2 80 cm2 80 cm2

ESTUFA CON CAMARA ESTANCA SI SI SI

TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CAMARA ESTANCA 60 mm 60 mm 60 mm
g‘laSbZ}c,)\l)ClA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/ 200/200/0mm  |200/200/0mm |200/200/0mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delan- 750,/1000 mm 750,/1000 mm 750,/1000 mm
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DESCRIPCION MODO AIRTIGHT  QUASIMODO*UP .

ANCHURA 70 cm 70cm
PROFUNDIDAD 58 cm 58 cm

ALTURA 56.m 56 m

PESO 95 kg 108 kg
POTENCIA TERMICA INTRODUCIDA (Min./Max.) 2,85-10,51kW  |2,85-10,51kW
POTENCIA TERMICA NOMINAL (Min./Max.) 2,7-93kW 2,7-93kW
EFICIENCIA (Min./Madx.) 93,9-89% 93,9-89%
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Min./Méax.) 76 -190°C 76 - 190°C
CAUDAL MAXIMO DE LOS HUMOS (Min./Méx.) 2,8-5,749/s 28-574/s

EMISIONES DE CO (13% 02) (Min./Méx.)

0,021-0,009 %

0,021-0,009 %

EMISIONES DE 0GC (13% 02) (Min./Méx.)

3,2-2,1 mg/Nm3

3,2-2,1 mg/Nm3

EMISIONES DE NOX (13% 02) (Min./Max.)

108 - 119 mg/Nm3

108 - 119 mg/Nm3

CONTENIDO medio de CO al 13% 02 (Min./Max.)

265 - 107 mg/Nm3

265 - 107 mg/Nm3

CONTENIDO medio de POLVOS al 13% 02 (Min./Max.)

18-19 mg/Nm3

18-19 mg/Nm3

(Min./Méx.)

DEPRESION DE LA CHIMENEA (Méx.) 11,8 Pa 11,8 Pa

EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO NO NO

DIAMETRO EVACUACION DE HUMOS @80 mm @80 mm
(OMBUSTIBLE Pellet #6-7 mm Pellet @6-7 mm
PODER CALORIFICO DEL PELLET 5kWh/kg 5kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET <10% <10%
VOLUMEN QUE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW 65-223m3 65-223m3

(ONSUMO HORARIO (Min./Max.)

0,59-2,18 kg/h

0,59-2,18 kg/h

tera)

CAPACIDAD DEL DEPOSITO 11,5kg 11,5kg
AUTONOMIA (Min./Max.) 19-53h 19-53h
ALIMENTACION 230V-50 Hz 230V -50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (Max.) 346 W 346 W
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR 300W 300W

TOMA DE AIRE EXTERNA MINIMA (seccidn dtil tiltima) 80 cm2 80 cm2

ESTUFA CON CAMARA ESTANCA SI SI

TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CAMARA ESTANCA 60 mm 60 mm
3&2?([)\1)(IA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/ 200/200/0mm | 200/200/0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delan- 750 /1000 mm 750 /1000 mm
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